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\\ BADANIA

CBJ centrum Badan Jakosci iﬁ%&/f@

Grupa KGHM B’

AB 412

Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscig zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000026554; Kapitat Zaktadowy Spétki wynosi 13 117 800 zt
NIP 692-16-39-177;  59-301 Lubin, ul. M.Sktodowskiej-Curie 62

Wydziat Kontroli Jakosci "Polkowice-Sieroszowice" - WKJ-4

adres: ul. Marii Sktodowskiej-Curie 187a, 59-301 Lubin

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR WKJ-4/2183/2020

Zleceniodawca:

Nazwa klienta: ENERGETYKA SP. Z 0.0.
Adres klienta: M.SKLODOWSKIEJ-CURIE 58
LUBIN 59-301

Zlecenie/Umowa: CBJ-8-2012-S z dnia 13-01-2012

Wyniki badan dotyczg wytgcznie badanych obiektow. Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie wolno powielaé¢
fragmentow sprawozdania z badan.

Zatgcznik nr VI1-00.02.03_LIMS1; wazny od 12.2019
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Sprawozdanie z badan nr WKJ-4/2183/2020

1. Oliekt badari/probka:
Nazzw: badanego materiatu/obiektu:

Cel hadan:

Powsyisze dane zgodne z o$wiadczeniem Zleceniodawcy.

Sposib i data pobierania probek:

Data przyjecia badanago materiatu do badan do
laboratorium i opis jego stanu:

2. Data wykonania badarn:

3. Wyniki badari:

Kod laboratoryjny: 933/20

woda, scieki - Woda

Numer prébki-1.IMS: K00393135005

Woda przeznaczona do spozycia - uzdatniona. Zawor
prébobiorczy wody uzdatnionej na hali filtrow. SUW SG.
Energetyka W-1.

Wyniki badan bedg przeznaczone i wykorzystywane w obszarze
reguiowanym prawnie

17-03-2020 09:35
Prébki zostaty pobrane i dostarczone do laboratorium przez
pracownika CBJ.

Numer protokotu poboru: 83. Pobrat: R. Kazimirow.

17-03-2020 10:35
Stan probki: Dobry

17-03-2020 - 20-03-2020

Lp. Oznaczenie Metoda badawcza

+ Uc Rozporzqdzenie

Wartos¢ Jednostka Ministra Osoba autoryzujaca

Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017

[granica dolna;

odzywczym w

granica géma} r. {Dz.U, 2017,
poz. 2294}
piytkowa posiewu wglebnego
4 Ogdlna liczba PN-EN SO 6222:2004 Nie wykryto - jtik/ml bez Wioletta Spychala
mikroarganizméw nieprawidlowych
na agarze zmian,Zalecana

wartod¢ w

wodzie w kranie

Srodowiskowe

22°C po 72 godz. konsumenta do
200 jti/ml
NPL, Colilert-18
2 Liczba bakterii z PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 - NPL w 100 0 Wioletta Spychaia
grupy coli mi
NPL, Colilert-18
3 Liczba Escherichia PN-EN SO 9308-2:2014-06 0 - NPL w 100 0 Wioletta Spychata
coli mi
manualna
4 Pobieranie - prébki PN-EN ISO 18458:2007 tak - - Wioletta Spychata

AE - elaslyczny zakres akredytacii
Ug - niepewnoée calkowita pomiaru (wraz z niepewnosci pobierania prébki)

Podane Sci nil S $ci rozszerzone przy poziomie ufnodci 95 % | wspblezynniku rozszerzenia k =2,

Wyniki badan dotyczg wylacznie badanych obiektow. Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie wolno powieladé

fragmentdéw sprawozdania z badan.

Zatgeznik nr VI1-00.02.03_LIMS1; wazny od 12.2019
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Sprawozdanie z badar nr WKJ-4/2183/2020

Uwaz g
Wsz¥skie powyzsze metody badar i parametry zostaly zatwierdzone przez PPiS w Lubinie - Decyzja nr 500/19 z dnia 17.09.2019.

Sprawozdanie opracowat: Sprawozdanie zatwierdzit:

Wioletta Spychata:A KIEROWNIKA DZIALU
LABORATORIUM

y Anallz Ffgyko-Chefhi LImROTIY
L R0s oo ™ G 02000 =

mé?%fnie&sz Halusiak

Wyniki badan dotyczg wylacznie badanych obiektdw. Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z o. 0. nie woino powielaé
fragmentéw sprawozdania z badan.

Zatgcznk nr V11-00.02.03_LIMS1; wazny od 12.2019

Strona3z3
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Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000026554; Kapitat Zaktadowy Spétki wynosi 13 117 800 zt
NIP 692-16-39-177;  59-301 Lubin, ul. M.Sklodowskiej-Curie 62

Wydziat Kontroli Jakosci "Polkowice-Sieroszowice" - WKJ-4
adres: ul. Marii Sktodowskiej-Curie 187a, 59-301 Lubin

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR WKJ-4/2106/2020

' Zleceniodawca:

Nazwa klienta: ENERGETYKA SP. Z O.0.
Adres klienta: M.SKLODOWSKIEJ-CURIE 58
LUBIN 59-301

Zlecenie/Umowa: CBJ-8-2012-S z dnia 13-01-2012

Wyniki badan dotyczg wytacznie badanych obiektéw. Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie wolno powielaé
fragmentéw sprawozdania z badan.

Zatgcznik nr VII-00.02.03_LIMS1; wazny od 12.2019
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Sprawozdanie z badar nr WKJ-4/2106/2020

1. Obiekt badarn/préobka:
Nazwa badanego materiatu/obiektu:

Cel badan:

Powyzsze dane zgodne z o$wiadczeniem Zleceniodawcy.

Sposéb i data pobierania prébek:

Data przyjecia badanago materiatu do badan do
laboratorium i opis jego stanu:

2. Data wykonania badan:

3. Wyniki badari:

Kod laboratoryjny: 1-1733/20

woda, Scieki - Woda

Numer probki-LIMS: K00393565013

Woda przeznaczona do spozycia-uzdatniona. SUW S$G. Zawor
prébkobiorczy wody uzdatnionej na hali pomp.

Wyniki badan bedg przeznaczone i wykorzystywane w obszarze
regulowanym prawnie

17-03-2020 09:35
Probki zostaty pobrane i dostarczone do laboratorium przez
pracownika CBJ.

Temperatura pobieranej probki 9,5°C — pomiar w terenie (metoda
pomiaru bezposredniego WBJ-2/1B/168 wyd. 2 z dnia 16.10.2018r.

Numer protokotu poboru: CK-4/F/92/2020 Probke pobrat(a):
R.Kazimirow

17-03-2020 10:45
Stan prébki: Dobry

17-03-2020 - 20-03-2020

Rozporzadzenie

$rodowiskowe

Lp. Oznaczenie Metoda badawcza Wartosé + U Jednostka M_i"is"a Zdrowiaz Osoba autoryzujaca
dnia 7 grudnia 2017
r. (Dz.U. 2017, poz.
2294)
nefelometryczna
1 Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <0,20 NTU Akceptowalny Joanna Bialy
przez
konsumentow i
bez
nieprawidiowych
zmian. Zalecany
zakres warto$ci
do 1,0
potencjometryczna
2 pH PN-EN ISO 10523:2012 71+19 65-95 Joanna Bialy
Temperatura
pomiaru 20,6 °C
manualna
3 Pobieranie - probki PN-ISO 5667-5:2017-10 tak - Joanna Biaty

Wyniki badan dotycza wytacznie badanych obiektow. Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie wolno powiela¢

fragmentow sprawozdania z badan.

Zatacznik nr VII-00.02.03_LIMS1; wazny od 12.2019
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Sprawozdanie z badan nr WKJ-4/2106/2020

Lp.

Oznaczenie

Metoda badawcza

Wartos¢ * Ug

Jednostka

Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017
r. (Dz.U. 2017, poz.
2294)

Osoba autoryzujaca

Przewodnosé
elektryczna wiasciwa
w25°C
Temperatura
pomiaru 20,6 °C

konduktometryczna
PN-EN 27888:1999

491.£132

uS/icm

2500

Joanna Bialy

Smak/Liczba
progowa smaku

metoda uproszczona, parzysta,
wyboru niewymuszonego
PN-EN 1622:2006

<1

TFN

Akceptowalny
przez
konsumentow i
bez
nieprawidtowych

zmian.

Joanna Biaty

Zapach/Liczba

progowa zapachu

metoda uproszczona, parzysta,
wyboru niewymuszonego
PN-EN 1622:2006

<1

TON

Akceptowalny
przez
konsumentow i
bez
nieprawidlowych

zmian,

Joanna Bialy

Barwa

Temperatura 20,6 °C

spektrofotometryczna

PN-EN I1SO
7887:2012+Ap1:2015

<2

mg/l Pt

Akceptowalna
przez
konsumetow i
bez
nieprawidtowych
zmian. Pozadana
warto$c w wodzie
w kranie
konsumenta do
15 mg/l Pt

Joanna Biaty

Uc - niepewnos$c¢ catkowita pomiaru (wraz z niepewnoscia pobierania prébki)

Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci 95 % i wspélczynniku rozszerzenia k =2.

Wyniki badan dotyczg wylgcznie badanych obiektéw. Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie wolno powielaé

fragmentéw sprawozdania z badan.

Zalgcznik nr VII-00.02.03_LIMS1; wazny od 12.2019
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Sprawozdanie z badan nr WKJ-4/2106/2020

Uwagi:

Wszystkie powyzsze metody badan i parametry zostaly zatwierdzone przez PPiS w Lubinie — Decyzja nr 500/19 z dnia 17.09.2019r.
Badanie:

-Barwa: zastosowany termometr WB/CK-4/F/7

-Przewodnoéé elektryczna wiasciwa w 25°C - korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

-Zapach:

Czas przechowywania probki od poboru do wykonania oceny: 1,5h

Data i czas oceny: 17.03.2020 11:00

Liczba os6b oceniajacych: 3

Temperatura badan: 23,5°C probki /23,4 °C otoczenia

Woda odniesienia: naturalna woda mineralna nr serii 100681923 LK

Prog akceptowalnosci dla zespolu oceniajacego zapach/liczba progowa zapachu wynosi 1 TON
Ocena wykonana po usunigciu chloru z probki

-Smak:

Czas przechowywania prébki od poboru do wykonania oceny: 70,5h

Data i czas oceny: 20.03.2020 08:00

Liczba os6b oceniajgcych: 3

Temperatura badan: 23,5°C probki /23,7 °C otoczenia

Woda odniesienia: naturalna woda mineralna nr serii 100681923 LK

Prog akceptowalnosci dla zespolu oceniajacego smak/liczba progowa smaku wynosi 1 TON
Ocena wykonana po usunigciu chloru z probki

Sprawozdanie opracowat:
Robert Kazimirow .. .4 574
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Sprawozdanie zatwierdzit:
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2020 -03- 2 ...Robert Kazimirew.  ..... 2000 -03-.2.5. .. il SR
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data podpis data
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Wyniki badan dotyczg wytacznie badanych obiektow. Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie wolno powielac¢
fragmentéw sprawozdania z badan.

Zatgcznik nr VI11-00.02.03_LIMS1; wazny od 12.2019
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