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Spéika z ograniczong odpowiedzialnodcia zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroclawiu, 1X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000026554, Kapitat Zakiadowy Spolki wynosi 13 117 800 zt
NIP 692-16-39-177;  59-301 Lubin, ul. M.Sktodowskiej-Curie 62

Wydziat Kontroli Jakoéci "Polkowice-Sieroszowice" - WKJ-4

adres: ul. Marii Skiodowskiej-Curie 187a, 59-301 Lubin

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR WKJ-4/3711/2021

Zleceniodawca:

Nazwa klienta: ENERGETYKA SP. Z O.0.
Adres klienta: M.SKLODOWSKIEJ-CURIE 58
LUBIN 59-301

Zlecenie/Umowa: CBJ-8-2012-8 z dnia 13-01-2012

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie wolno powielaé fragmentéw sprawozdania z badan.

Zalacznik nr VII1-00,02.03_LIMS1; wazny od 01.2021
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Sprawozdanie z badari nr WKJ-4/3711/2021

1. Obiekt badan/probka:
Nazwa badanego materialu/obiektu:

Cel badan:

Powyzsze dane zgodne z o$wiadczeniem Zleceniodawey.

Sposéb i data pobierania probek:

Data przyjecia badanago materiaiu do badasi do
laboratorium i opis jego stanu:

2. Data wykonania badarn:

3. Wyniki badan:

Kod laboratoryjny: 1267/21

woda, Scieki - Woda

Numer prébki-LIMS; K00460151006

Woda przeznaczona do spozycia - uzdatniona. Zawor
prébkobiorczy wody uzdatnionej. Hala fiitrow. SUW R-IX.
Energetyka W-1,

Wyniki badan bedg przeznaczone | wykorzystywane w obszarze
regulowanym prawnie

20-04-2021 10:31
Prébki zostaty pobrane i dostarczone do laboratorium przez
pracownika CBJ,

Numer protokolu poboru: 143, Pobrat, R, Kazimirdw,

20-04-2021 11:25
Stan prébki: Dobry

20-04-2021 - 23-04-2021

* Uc Rozporzadzenie
Lp. Oznaczenie Metoda badawcza Wartosé - Jednostka Ministra Osoba autoryzujaca
Zdrowia z dnia
{oranca dolng; 7 grudnia 2017
granfea géma] . (Dz.\, 2017,
poz, 2284)
plytkowa posiewu wglgbnego ‘
1 Ogdina liczba PN-EN [SO 6222:2004 Nie wykryto - jtik/mi bez Wioletta Spychala
mikroorganizméw nleprawidlowych
na agarze zmian.Zalecana
odzywczym w i
wodzie w krante
22°G po 72 goda, konsumenta do
200 jti/mi
NPL, Colllert-18
2 Llczba bakterit z PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 0 - NPL w 100 0 Wioletta Spychata
grupy coli mi
NPL, Colilert-18
3 Liczba Escherichia PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 0 . NPL w 100 0 Wioletta Spychata
coli mi
manualna
4 Pobieranie - probki PN-EN I1SO 19458:2007 tak = " Wioletta Spychata
Srodowiskowe
AE « elastyczny zakres akredylacjl N
Ue - nlepewnoés calkowlita pomiaru {wraz 2 nlep &clg poblerania prébki)

Podane warloéel niepewnoscl stanowlg nlepawnosci rozszerzone przy poziomie ufnosct 85 % | wspdlczynniku rozszerzenia k =2,

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie wolno powiela¢ fragmentéw sprawozdania z badan,

Zatgeznik nr VII-00.02.03_LIMS1; wazny od 01.2021
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Sprawozdanie z badan nr WKJ-4/3711/2021

Wyniki dotycza wylacznle oblekiéw badanych,

Uwagt:
Wszystkie powyzsze metody badar: | parametry zostaly zatwierdzone przez PPIS w Lubinie - Decyzja nr 2218/20 dnia 16.09.2020,

Sprawozdanie opracowal: ' Sprawozdanie zatwierdzif:
MagdalenaiNALIZY MIKROBIOLOGICZNE 7 KIEROWNIKA DZIALU
Poinial?—Wertele@I?&ﬂ“y Specfaliota dg. Analiz LABORATORIUM.

&lm&m/\ ----- an r; .R‘;}a\’mﬁm a &im;“m/\ .....

data podpis data

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie wolno powielaé fragmentéw sprawozdania z badan.

Zalgeznik nr VIl-00,02.03_LIMS1; wazny od 01.2021
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NIP 692-16-39-177;

Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000026554; Kapitat Zaktadowy Spétki wynosi 13 117 800 zt

AB 412
59-301 Lubin, ul. M.Sktodowskiej-Curie 62

Wydziat Kontroli Jakosci "Polkowice-Sieroszowice" - WKJ-4

adres: ul. Marii Sktodowskiej-Curie 187a, 59-301 Lubin

Zleceniodawca:

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR WKJ-4/3774/2021

Nazwa klienta:

ENERGETYKA SP. Z O.0.
Adres klienta: M.SKEODOWSKIEJ-CURIE 58
LUBIN 59-301
Zlecenie/Umowa:

CBJ-8-2012-S z dnia 13-01-2012

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie wolno powiela¢ fragmentéw sprawozdania z badan.
Zatacznik nr VII-00.02.03_LIMS1; wazny od 01.2021
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Sprawozdanie z badan nr WKJ-4/3774/2021

1. Obiekt badar/probka:
Nazwa badanego materiatu/obiektu:

Cel badan:

Powyzsze dane zgodne z oswiadczeniem Zleceniodawcy.
Sposoéb i data pobierania prébek:

Data przyjecia badanago materiatu do badan do
laboratorium i opis jego stanu:

2, Data wykonania badan:

3. Wyniki badan:

Kod laboratoryjny: 1-2429/21

woda, écieki - Woda

Numer prébki-LIMS: KO0460082015

Woda przeznaczona do spozycia - uzdatniona. Zawér
prébkobiorczy wody uzdatnionej. Hala filtréw- SUW R-IX.

Whyniki badan bedg przeznaczone i wykorzystywane w obszarze
regulowanym prawnie

20-04-2021 10:29
Prébki zostaty pobrane i dostarczone do laboratorium przez
pracownika CBJ.

Temperatura pobieranej probki 10,5°C — pomiar w terenie (metoda
pomiaru bezposredniego WBJ-2/IB/168 wyd. 2 z dnia
16.10.2018r.)

Numer protokotu poboru; CK-4/F/115/2021 Pobraka): R.
Kazimirow

20-04-2021 11:25
Stan proébki: Dobry

20-04-2021 - 23-04-2021

Rozporzadzenie
Lp. Oznaczenie Metoda badawcza Wartosé * U Jednostka Ministra Zdrowia z Osoba autoryzujaca
dnia 7 grudnia 2017
r. (Dz.U. 2017, poz.
2294)
nefelometryczna
1 Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <0,20 NTU Akceptowalny Joanna Biaty
przez
konsumentéw i
bez
nieprawidiowych
zmian. Zalecany
zakres wartoSci
do 1,0
potencjometryczna
2 pH PN-EN 1SO 10523:2012 74+18 6,5-95 Joanna Biaty
Temperatura
pomiaru 21,5 °C
manualna
3 Pobieranie - prabki PN-ISO 5667-5:2017-10 tak - Joanna Bialy

$rodowiskowe

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie- wolno powielaé fragmentéw sprawozdania z badan.

Zatgcznik nr VII-00.02.03_LIMS1; wazny od 01.2021
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Sprawozdanie z badan nr WKJ-4/3774/2021

Rozporzadzenie
Lp. Oznaczenie Metoda badawcza Wartos¢ % Ug Jednostka | Ministra Zdrowia z Osoba autoryzujaca
dnia 7 grudnia 2017
r. (Dz.U. 2017, poz.
2294)
konduktometryczna
4 Przewodnosé PN-EN 27888:1999 861 + 231 pS/em 2500 Joanna Biaty
elektryczna wtasciwa
w25°C
Temperatura
pomiaru 21,5 °C
metoda uproszczona, parzysta,
Smak/Liczba W?&;ﬁ:’ggﬁgggego <1 TFN Akceptowalny Joanna Bialy
progowa smaku przez
konsumentoéw i
bez
nieprawidtowych
zmian.
metoda uproszczona, parzysta,
ZapachiLiczba Wyk:;;‘:‘;;f‘:’gg‘;‘;;gger <1 TON Akceptowalny Joanna Bialy
progowa-zapachu przez
konsumentéw i
bez
nieprawidtowych
zmian.
spektrofotometryczna
7 Barwa PN-EN ISO <2 mg/l Pt Akceptowalna Joanna Bialy
Temperatura 21,5 °C 7887:2012+Ap1:2015 przez
konsumetéw i
bez
nieprawidtowych
zmian. Pozadana
wartosé w wodzie
w kranie
konsumenta do
15 mg/l Pt

Uc - niepewnoséé catkowita pomiaru {(wraz z niepewnoscig pobierania probki)
Podane wartoéci niepewnosci stanowia niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci 95 % i wspdlczynniku rozszerzenia k =2.

Whyniki dotycza wytacznie obiektdéw badanych.

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. a. nie wolho powielaé fragmentdw sprawozdania z badan.

Zatgcznik nr VI1-00.02.03_LIMS1; wazny od 01.2021
Strona3z4



Sprawozdanie z badan nr WKJ-4/3774/2021

Uwagi:

Wszystkie powyzsze metody badan i parametry zostaty zatwierdzone przez PPiS w Lubinie - Decyzja nr 2218/20 z dnia 16.09.2020r.

Badania:

- Barwa: zastosowany termometr WB/CK-4/F/007;

- Przewodno$c¢ elektryczna wiasciwa w 25°C - korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji wptywu temperatury;
- Zapach:

Czas przechowywania probki od poboru do wykonania oceny: 21,5h

Data i czas oceny: 21.04.2021r. godz. 08:00

Liczba oséb oceniajgcych: 3

Temperatura badar : 23,6°C prébki / 23,2°C otoczenia

Woda odniesienia : naturalna woda mineralna nr serii 111569205 LK

Prog akceptowalnosci dla zespotu oceniajgcego zapach/liczba progowa zapachu wynosi 1 TON.

- Smak:

Czas przechowywania prébki od poboru do wykonania oceny: 69,5h

Data i czas oceny: 23.04.2021r. godz. 08:00

Liczba oséb oceniajgcych: 3

Temperatura badan : 23,3°C proébki / 23,4°C otoczenia

Woda odniesienia : naturalna woda mineralna nr serii 111569205 LK

Prég akceptowalnoséci dla zespotu oceniajgcego smak/liczba progowa smaku wynosi 1 TFN.

Sprawozdanie opracowat: Sprawozdanie zatwierdzit:

Anna Madej SPECJALISTA
liz

2021 -04- 2 8

data podpis data

Lca FCEROWNIKA L

Analiz Fizyk

Bez pisemnego zezwolenia CBJ sp. z 0. 0. nie wolno powielaé fragmentéw sprawozdania z badan.

Zatgcznik nr VII-00.02.03_LIMS1; wazny od 01.2021
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